მარსელის N10-ში განთავსებული საცხოვრებელი კომპლექსის “D” და “E” ბლოკში განთავსებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემასთან დაკავშირებით ელ.ენერგიის მართვის სისტემის ტექნიკური დავალება.
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