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განმარტებითი ბარათი

მრავალფუნქციური კომპლექსის/შენობის ელექტრომომარაგების პროექტი შესრულებულია „ელექტრო მოწყობილობების პროექტირების
წესების“ , IEC-61439-1-2013,  ПУЭ-7 2019 სტანდარტების გათვალისწინებით და არქიტექტურულ -ტექნოლოგიური დავალებების მიხედვით.

ობიექტის დადგმული სიმძლავრე შეადგენს Pდ=374 კვტ
ობიექტის დადგმული ნომინალური დენი iდ=617.65 ა
ობიექტის ერთდროულობის კოეფიციენტი შეადგენს ks=0.855
ობიექტის მოთხოვნილი სიმძლავრე შეადგენს Pმ=319.77 კვტ
ობიექტის მოთხოვნილ ნომინალური დენი iმ=528.09 ა
ქსელის ძაბვა  380/220ვ, სიხშირე 50გც
ქსელის ტიპი TN-S

შენობის ელექტრო მომარაგება მოხდება გარე ტერიტორიაზე მოწყობილ სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან.  შენობის ტერიტორიაზე  დენის
გათიშვის შემთხვევისთვის გათვალისწინებულია სარეზერვო დიზელ გენერატორი  400 კვა სიმძლავრით რომელიც უზრუნველყოფს სრული
შენობის ელ.მომარაგება, სახანძრო ვენტელაციის და ხანძარქრობის სისტემების უწყვეტ მუშაობას.  ქვესადგურიდან და დიზელ გენერატორიდან
დენი მიეწოდება რეზერვის ავტომატური ჩართვის ბლოკს ATS, რომელშიც სატრანსფორმატორო ქსელის გათიშვის შემთხვევაში შენობის
სახანძრო ვენტელაციის და ხანძარქრობის სისტემების ელექტრომომარაგებას გადართავს  დიზელ გენერატორზე. -1 სართულის ტექნიკურ
ოთახში განლაგებულია ობიექტის მთავარი გამანაწილებელი ფარები MDB და ATS.  ATS ფარიდან კაბელ-არხში ჩალაგებული სადენებით დენი
მიეწოდება ობიექტის სხვა გამანაწილებელ ფარებს. მთავარ გამანაწილებელი ფარიდან დენი მიეწოდება შენობის სართულებზე განლაგებულ
ძაბვის ფარებს. სართულებზე განლაგებული ძაბვის ფარებიდან იკვებება  განათების ქსელები, წყლის გამათბობლები და ა.შ.

შენობაში ელ.მოხმარების წყაროებისთვის გამოყენებულია ორბუდიანი და სამბუდიანი როზეტები 220ვ 16ა 50გც. როზეტები უნდა განლაგდეს
კედლებზე იატაკის დონიდან  0.3მ სიმაღლეზე მხოლოდ სველ წერტილებში 1.2მ სიმაღლეზე. როზეტების ქსელი უნდა შესრულდეს სპილენძის
კაბელით კვეთით n2xh 3x2.5 მმ2.

შენობის საერთო სივრცეების განათებისთვის გამოყენებულია სანათები LED ნათურებით 3900-4200K. სანათების ჩამრთველები უნდა განლაგდეს
კედლებზე იატაკის დონიდან  0.8-0.9მ სიმაღლეზე. განათების ქსელი უნდა შესრულდეს სპილენძის კაბელით კვეთით n2xh 3x1.5 მმ2.

სველი წერტილების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით უნდა დაყენდეს დიფერენციალური დაცვის ავტომატი, რომელიც დენის გაჟონვის
დაფიქსირების შემთხვევაში გათიშავს ძაბვას. დიფერენციალური ავტომატი იცავს ადამიანს დენის დარტყმისგან, რომელიც ადამიანის
სიცოცხლისთვის შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს. ყველა თანამედროვე სტანდარტი ითხოვს დიფერენციალური ავტომატის დაყენებას.

შენობაში ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში ავტომატურად ითიშება შენობის მთლიანი ელ.მომარაგება და ირთვება დიზელგენერეტორი რომელიც
ემსახურება სახანძრო სისტემებს. ამისთვის არის გამოყენებული ძაბვის დამოუკიდებელი ამომრთველი (შუნტის რელე) რომელიც თიშავს ყველა
მოხმარებელს რომელიც არ ეკუთვნის სახანძრო სისტემებს. ხანძრის დროს სახანძრო პანელი აძლევს ბრძანებას ელ.ფარებში განლაგებულ
სახანძრო რელეურ მოდულებს (iom) რომელიც აძლევს ბრძანებას ძაბვის დამოუკიდებელი ამომრთველს გათიშოს ძაბვა. ხანძრის ჩაქრობის
შემდეგ ძაბვის ჩართვისთვის არის საჭირო mdb და ats ფარებში გამორთულ ამომრთველებს ხელით ჩართვა.

დამიწების კონტურის მოწყობა
ელ.დანადგარების და ძაბვის ფარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით შენობების გარე ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს დამიწიების კონტური,
რომლის საშვალებითაც დამიწდება კარადების და დანადგარების მეტალის არა დენგამტარი ნაწილები. რომელიც შედგება მიწაში ჩასობილი
გალვანიზირებული მეტალის ღეროებისაგან(ელექტროდი) Ф18მმ და მათზე მიდუღებული  გალვანიზირებული მეტალის გლინულა ზომით
40x4მმ. მეტალის გლინულა. დამიწების კონტურიდან შეერთდება ობიექთის მთავარი გამანაწილებელი ფარის (MDB) დამიწების სალტეზე
საიდანაც ხუთწვერა კაბელით მიეწოდება დამიწება ყველა ობიექტის მოხმარებელს.დამიწების კონტურის ნომინალური წინაღობა უნდა იყოს 4
ომის ფარგლებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა გაიზარდოს დამიწების ღეროების რაოდენობა. ელ.მოწყობილობების ყველა ლითონის
არადენგამტარი ნაწილი უნდა იყოს დამიწებული.

შენობის ელ.ქსელის სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს „ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესები“-ს მოთხოვნების დაცვით.
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Iმ-3 468.85 ა

MDB ფარი
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ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 374.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 617.65 ა

Iდ-2 617.65 ა

Iდ-3 617.65 ა

KS 0.855

Pმ 319.77 კვტ

Iმ-1 528.09 ა

Iმ-2 528.09 ა

Iმ-3 528.09 ა

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 374.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 617.65 ა

Iდ-2 617.65 ა

Iდ-3 617.65 ა

KS 0.860

Pმ 321.64 კვტ

Iმ-1 531.18 ა

Iმ-2 531.18 ა

Iმ-3 531.18 ა

DB-1

სამზარეულოს ფართის
გამანაწილებელი ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 70.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 115.60 ა

Iდ-2 115.60 ა

Iდ-3 115.60 ა

KS 1.000

Pმ 70.00 კვტ

Iმ-1 115.60 ა

Iმ-2 115.60 ა

Iმ-3 115.60 ა

DB-3

1 სართულის 1 ნაწილის
გამანაწილებელი ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 30.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 49.54 ა

Iდ-2 49.54 ა

Iდ-3 49.54 ა

KS 0.750

Pმ 22.50 კვტ

Iმ-1 37.16 ა

Iმ-2 37.16 ა

Iმ-3 37.16 ა

DB-4

1 სართულის 2 ნაწილის
გამანაწილებელი ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 16.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 26.42 ა

Iდ-2 26.42 ა

Iდ-3 26.42 ა

KS 0.800

Pმ 12.80 კვტ

Iმ-1 21.14 ა

Iმ-2 21.14 ა

Iმ-3 21.14 ა

DB-5

2 სართულის 1 ნაწილის
გამანაწილებელი ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 30.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 49.54 ა

Iდ-2 49.54 ა

Iდ-3 49.54 ა

KS 0.750

Pმ 22.50 კვტ

Iმ-1 37.16 ა

Iმ-2 37.16 ა

Iმ-3 37.16 ა

DB-6

2 სართულის 2 ნაწილის
გამანაწილებელი ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 20.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 33.03 ა

Iდ-2 33.03 ა

Iდ-3 33.03 ა

KS 0.775

Pმ 15.50 კვტ

Iმ-1 25.60 ა

Iმ-2 25.60 ა

Iმ-3 25.60 ა

DB-7

3 სართულის 1 ნაწილის
გამანაწილებელი ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 30.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 49.54 ა

Iდ-2 49.54 ა

Iდ-3 49.54 ა

KS 0.750

Pმ 22.50 კვტ

Iმ-1 37.16 ა

Iმ-2 37.16 ა

Iმ-3 37.16 ა

DB-8

3 სართულის 2 ნაწილის
გამანაწილებელი ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 16.00 კვტ

�*sφ 0.92

Iდ-1 26.42 ა

Iდ-2 26.42 ა

Iდ-3 26.42 ა

KS 0.800

Pმ 12.80 კვტ

Iმ-1 21.14 ა

Iმ-2 21.14 ა

Iმ-3 21.14 ა

DBxv.s

სახურავის სახანძრო
ვენტელაციის ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 46.00 კვტ

�*sφ 0.88

Iდ-1 79.42 ა

Iდ-2 79.42 ა

Iდ-3 79.42 ა

KS 1.000

Pმ 46.00 კვტ

Iმ-1 79.42 ა

Iმ-2 79.42 ა

Iმ-3 79.42 ა

LF1

ლიფტი 1 ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 10.00 კვტ

�*sφ 0.80

Iდ-1 18.99 ა

Iდ-2 18.99 ა

Iდ-3 18.99 ა

KS 1.000

Pმ 10.00 კვტ

Iმ-1 18.99 ა

Iმ-2 18.99 ა

Iმ-3 18.99 ა

LF2

ლიფტი 2 ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 10.00 კვტ

�*sφ 0.80

Iდ-1 18.99 ა

Iდ-2 18.99 ა

Iდ-3 18.99 ა

KS 1.000

Pმ 10.00 კვტ

Iმ-1 18.99 ა

Iმ-2 18.99 ა

Iმ-3 18.99 ა

პარკინგის სახანძრო
ვენტელაციის ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 15.50 კვტ

�*sφ 0.88

Iდ-1 26.76 ა

Iდ-2 26.76 ა

Iდ-3 26.76 ა

KS 1.000

Pმ 15.50 კვტ

Iმ-1 26.76 ა

Iმ-2 26.76 ა

Iმ-3 26.76 ა

DBxv.P

ელ.მომარაგების სქემა

სახანძრო წყლის ტუმბო ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 60.00 კვტ

�*sφ 0.80

Iდ-1 113.95 ა

Iდ-2 113.95 ა

Iდ-3 113.95 ა

KS 1.000

Pმ 60.00 კვტ

Iმ-1 113.95 ა

Iმ-2 113.95 ა

Iმ-3 113.95 ა

DBxT

თვითგაღებადი ელ.ფანჯრების
მართვის ფარი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 1.50 კვტ

�*sφ 0.80

Iდ-1 2.85 ა

Iდ-2 2.85 ა

Iდ-3 2.85 ა

KS 1.000

Pმ 1.50 კვტ

Iმ-1 2.85 ა

Iმ-2 2.85 ა

Iმ-3 2.85 ა

DBxF



ობიექტის მისამართი:

დირექტორი

მასშტაბიÈ

თანამდედობა

თარიღიÈ

ინჟინერი

დამკვეთი

ფურცელიÈ

საინჟინრო ნაწილი

ს/კ 405462627
მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
ელ.ფოსტა INFOJETEX2018@gmail.com
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აღნიშვნები/legend

შ.პ.ს Ñ�ETEX SoluTionsÑ

თბილისი 2023 წ ფორმატი a3

ი.ჯიშკარიანი

გ.სარქისიან

დ.მაღრაძე

09.03.2023
15

ინჟინერი

შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების ABB,Legrand,
schneider ან chint-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. კაბელების სიგრძეების არის მიახლოებითი და არ აქვს 100÷ სიზუსტე. კაბელების მონაკვეთებათ გადა�რა და ფაქტობრივი საგრძე
დაზუსტდეს ადგილზე.
3. შენობაში ხანძრის გა�ენის შემთხვევაში ავტომატურად ითიშება შენობის მთლიანი ელ.მომარაგება და ირთვება დიზელგენერეტორი
რომელიც ემსახურება სახანძრო სისტემებს. ამისთვის არის გამოყენებული ძაბვის დამოუკიდებელი ამომრთველი (შუნტის რელე) რომელიც
თიშავს ყველა მოხმარებელს რომელიც არ ეკუთვნის სახანძრო სისტემებს. ხანძრის დროს სახანძრო პანელი აძლევს ბრძანებას MDB-ში
განლაგებულ დამოუკიდებელი ამომრთველის 220ვ ან 24ვ მართვის კო�ას გათიშოს ძაბვა ყველა იმ მოხმარაბელს რომელიც არ
მიეკუთვნება სახანძრო სისტემებს. ხანძრის �აქრობის შემდეგ ძაბვის �ართვისთვის არის სა�ირო MDB ფარში გამორთულ ამომრთველს
ხელით �ართვა.

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073

შ.პ.ს "a3"

საიდან სად
ძაბვა სიმძლავრე/pდ სიმძლავრ. კოეფ. დენი/iდ ერთდროულობის კოეფ. სიმძლავრე/pმ დენი/iმ სადენი/cable

ავტომატი
ძაბვ.ვარდნა

მოხმარებლის დასახელება/user
ვ/v კვტ/kw cosφ ა/a ks კვტ/kw l1 l2 l3 ტიპი კვეთი/მმ2 წვერ.რაოდ. სიგრძე/მ ΔU%

MDB
DB-2 380 40.00 0.92 66.06 1.000 40.00 66.06 66.06 66.06 N2XH cu 10 5 75 3P 40A 3.70 კომერციული ფართი
ATS 380 334.00 0.92 551.59 0.850 283.90 468.85 468.85 468.85 N2XH FE180 E90 Сu 240 4+1x120 5 3P 500A 0.09 საგენერატორი ქსელის ფარი

ჯამი 380 374.00 0.92 617.65 0.855 319.77 528.09 528.09 528.09 nyy cu 150 2x(4)+1X150 30 3P 630A 0.46 ფარის ჯამური დატვირთვა

MDB ფარის სქემა
(მთავარი გამანაწილებელი ფარი)

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 374.00 კვტ

cosφ 0.92

Iდ-1 617.65 ა

Iდ-2 617.65 ა

Iდ-3 617.65 ა

KS 0.860

Pმ 321.64 კვტ

Iმ-1 531.18 ა

Iმ-2 531.18 ა

Iმ-3 531.18 ა

/�მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და
მონაცემები/supply line

designation and
characteristics

შემყვანი ავტომატის
მონაცემები/characteristics
of the main circuit breaker

გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის

აპარატები)/parameters and
characteristics of the

outgoing line (breakers)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
სადენის სიგრძე და გაყვანის

მეთოდი/cable type and cable
cross section mm2, cable

length and path

/�/�13(

NYY CU 2x(4X150)+1X150მმ2

ტრანსფორმატორიდან

პირობითი აღნიშვნა/symbol
ჯგუფის N/group n db-2 ATS

დადგმული სიმძლ. (pდ/კვტ)/installed capacity (kw) 40.00 334.00
სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosφ)/Power factor (cosφ) 0.92 0.92

დადგმული დენი (iდ/ა)/installed strength (a) 66.06 551.59
ერთდროულობის კოეფ.(ks)/ factor of simultaneity(ks) 1.000 0.850
მოთხივნილი სიმძლ. (pმ/კვტ)/requested capacity (kw) 40.00 283.90

მოთხოვნილი დენი (ა)/requested strength (a) 66.06 468.85
ძაბვა (ვ)/voltage (v) 380 380

ელ. მოხმარებელი/user
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საიდან სად
ძაბვა სიმძლავრე/pდ სიმძლავრ. კოეფ. დენი/iდ ერთდროულობის კოეფ. სიმძლავრე/pმ დენი/iმ სადენი/cable

ავტომატი
ძაბვ.ვარდნა

მოხმარებლის დასახელება/user
ვ/v კვტ/kw cosφ ა/a ks კვტ/kw l1 l2 l3 ტიპი კვეთი/მმ2 წვერ.რაოდ. სიგრძე/მ ΔU%

ats

DB-1 380 70.00 0.92 115.60 1.000 70.00 115.60 115.60 115.60 N2XH cu 25 5 25 3P 125A 0.86 სამზარეულოს გამანაწილებელი ფარი
DB-3 380 30.00 0.92 49.54 0.750 22.50 37.16 37.16 37.16 N2XH cu 10 5 40 3P 63A 1.48 1 სართულის 1 ნაწილის ფარი

DB-4 380 16.00 0.92 26.42 0.800 12.80 21.14 21.14 21.14 N2XH cu 6 5 80 3P 50A 2.63 1 სართულის 2 ნაწილის ფარი
DB-5 380 30.00 0.92 49.54 0.750 22.50 37.16 37.16 37.16 N2XH cu 10 5 50 3P 63A 1.85 2 სართულის 1 ნაწილის ფარი

DB-6 380 20.00 0.92 33.03 0.775 15.50 25.60 25.60 25.60 N2XH cu 6 5 90 3P 50A 3.70 2 სართულის 2 ნაწილის ფარი
DB-7 380 30.00 0.92 49.54 0.750 22.50 37.16 37.16 37.16 N2XH cu 10 5 60 3P 63A 2.22 3 სართულის 1 ნაწილის ფარი

DB-8 380 16.00 0.92 26.42 0.800 12.80 21.14 21.14 21.14 N2XH cu 6 5 100 3P 50A 3.29 3 სართულის 2 ნაწილის ფარი

DB.QVABI 380 10.00 0.85 17.87 1.000 10.00 17.87 17.87 17.87 N2XH cu 2.5 5 85 3P 32A 4.19 საქვაბეს გამანაწილებელი ფარი

DB.TUMBO 380 7.00 0.80 13.29 1.000 7.00 13.29 13.29 13.29 N2XH cu 2.5 5 80 3P 32A 2.76 წყლის ტუმბოს ფარი
CHILLER 380 70.00 0.85 125.12 1.000 70.00 125.12 125.12 125.12 N2XH cu 35 5 75 3P 160A 1.85 ჩილერი

rekup 380 15.00 0.88 25.90 1.000 15.00 25.90 25.90 25.90 N2XH cu 4 5 15 3P 40A 0.69 რეკუპერატორი
380 5.00 0.88 8.63 1.000 5.00 8.63 8.63 8.63 N2XH cu 2.5 5 20 3P 32A 0.49 სამზარეულოს ვენტელატორი (სამზ.)

380 10.00 0.88 17.27 1.000 10.00 17.27 17.27 17.27 N2XH cu 2.5 5 20 3P 32A 0.99 კალორიფერი (სამზარეულოში)
380 5.00 0.88 8.63 1.000 5.00 8.63 8.63 8.63 N2XH cu 2.5 5 70 3P 32A 1.73 სამზარეულოს ვენტელატორი (სახურავზე)

ჯამი 380 334.00 0.92 551.59 0.850 283.90 468.85 468.85 468.85 N2XH FE180 E90 Сu 240 4+1x120 5 3P 500A 0.09 ფარის ჯამური დატვირთვა

ATS ფარის სქემა
(საგენერატორი ქსელის გამანაწილებელი ფარი)

ობიექტის მისამართი:

დირექტორი

მასშტაბიÈ

თანამდედობა

თარიღიÈ

ინჟინერი

დამკვეთი

ფურცელიÈ

საინჟინრო ნაწილი

ს/კ 405462627
მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
ელ.ფოსტა INFOJETEX2018@gmail.com

ელექტრომომარაგების პროექტი

ME
P  

SY
ST

EM
S

DE
SIG

N

ხელმოწერაგვარი

საპროექტო ობიექტი

არქიტექტორი

აღნიშვნები/legend

შ.პ.ს Ñ�ETEX SoluTionsÑ

თბილისი 2023 წ ფორმატი a3

ი.ჯიშკარიანი

გ.სარქისიან

დ.მაღრაძე

09.03.2023
16

ინჟინერი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 334.00 კვტ

cosφ 0.92

Iდ-1 551.59 ა

Iდ-2 551.59 ა

Iდ-3 551.59 ა

KS 0.850

Pმ 283.90 კვტ

Iმ-1 468.85 ა

Iმ-2 468.85 ა

Iმ-3 468.85 ა

/�მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და
მონაცემები/supply line

designation and
characteristics

შემყვანი ავტომატის
მონაცემები/characteristics
of the main circuit breaker

გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის

აპარატები)/parameters and
characteristics of the

outgoing line (breakers)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
სადენის სიგრძე და გაყვანის

მეთოდი/cable type and cable
cross section mm2, cable

length and path

/�/�13(

N2XH FE180 E90 CU 4X240+1x120მმ2

MDB-დან

პირობითი აღნიშვნა/symbol
ჯგუფის N/group n db-1 db-3 db-4 db-5 db-6 db-7 db-8 db.QVABI db.Tumbo CHILLER REKUP

დადგმული სიმძლ. (pდ/კვტ)/installed capacity (kw) 70.00 30.00 16.00 30.00 20.00 30.00 16.00 10.00 7.00 80.00 15.00 5.00 10.00 5.00
სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosφ)/Power factor (cosφ) 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.85 0.80 0.85 0.88 0.88 0.88 0.88

დადგმული დენი (iდ/ა)/installed strength (a) 115.60 49.54 26.42 49.54 33.03 49.54 26.42 17.87 13.29 143.00 25.90 8.63 17.27 8.63
ერთდროულობის კოეფ.(ks)/ factor of simultaneity(ks) 1.000 0.750 0.800 0.750 0.775 0.750 0.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
მოთხივნილი სიმძლ. (pმ/კვტ)/requested capacity (kw) 70.00 22.50 12.80 22.50 15.50 22.50 12.80 10.00 7.00 80.00 15.00 5.00 10.00 5.00

მოთხოვნილი დენი (ა)/requested strength (a) 115.60 37.16 21.14 37.16 25.60 37.16 21.14 17.87 13.29 143.00 25.90 8.63 17.27 8.63
ძაბვა (ვ)/voltage (v) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

ელ. მოხმარებელი/user
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პერემიჩკები და სამონტაჟო სალტე

შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების ABB,Legrand,
schneider ან chint-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. კაბელების სიგრძეების არის მიახლოებითი და არ აქვს 100÷ სიზუსტე. კაბელების მონაკვეთებათ გადა�რა და ფაქტობრივი საგრძე
დაზუსტდეს ადგილზე.
3. შენობაში ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში ავტომატურად ითიშება შენობის მთლიანი ელ.მომარაგება და ირთვება დიზელგენერეტორი
რომელიც ემსახურება სახანძრო სისტემებს. ამისთვის არის გამოყენებული ძაბვის დამოუკიდებელი ამომრთველი (შუნტის რელე) რომელიც
თიშავს ყველა მოხმარებელს რომელიც არ ეკუთვნის სახანძრო სისტემებს. ხანძრის დროს სახანძრო პანელი აძლევს ბრძანებას ATS-ში
განლაგებულ დამოუკიდებელი ამომრთველის 220ვ ან 24ვ მართვის კო�ას გათიშოს ძაბვა ყველა იმ მოხმარაბელს რომელიც არ
მიეკუთვნება სახანძრო სისტემებს. ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ ძაბვის ჩართვისთვის არის სა�ირო ats ფარში გამორთულ ამომრთველს ხელით
ჩართვა.
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ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073
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dbxv.s dbxv.P dbxT dbxf LF1 LF2
46.00 15.50 60.00 1.50 10.00 10.00
0.88 0.88 0.80 0.80 0.80 0.80

79.42 26.76 113.95 2.85 18.99 18.99
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
46.00 15.50 60.00 1.50 10.00 10.00
79.42 26.76 113.95 2.85 18.99 18.99
380 380 380 380 380 380

სა
ხუ

რა
ვი

ს ს
ახ

ან
ძრ

ო 
ვე

ნტ
ელ

აც
იი

ს
ფა

რი

პა
რკ

ინ
გი

ს ს
ახ

ან
ძრ

ო 
ვე

ნტ
ელ

აც
იი

ს
ფა

რი

სა
ხა

ნძ
რო

 წყ
ლი

ს ტ
უმ

ბო

თვ
ით

გა
ღე

ბა
დი

 ელ
.ფა

ნჯ
რე

ბი
ს

მა
რთ

ვი
ს ფ

არ
ი

ლი
ფტ

ი 1

ლი
ფტ

ი 2

mCcb 3P
315A 70ka

/�
/�
/�

1
3(

სა
დე

ნე
ბი

ს შ
ახ

ტა
ში

/კ
აბ

ელ
-არ

ხშ
ი

L=
10

მ

mc
b 3

P
40

A d
 6k

a
N2

XH
 FE

18
0 E

90
 CU

 5x
4მ

მ2

/�
/�
/�

1
3(

სა
დე

ნე
ბი

ს შ
ახ

ტა
ში

/კ
აბ

ელ
-არ

ხშ
ი

L=
85

მ

mc
b 3

P
12

5A
 d 

10
ka

N2
XH

 FE
18

0 E
90

 CU
 5x

25
მმ2

/�
/�
/�

1
3(

ats (სახანძრო
ნაწილის

დატვირთვა)

DBxv.s 380 46.00 0.88 79.42 1.000 46.00 79.42 79.42 79.42 N2XH FE180 E90 Сu 16 5 60 3P 100A 2.13 სახურავის სახანძრო ვენტელაციის ფარი
DBxv.p 380 15.50 0.88 26.76 1.000 15.50 26.76 26.76 26.76 N2XH FE180 E90 Сu 4 5 10 3P 40A 0.48 პარკინგის სახანძრო ვენტელაციის ფარი

DBxt 380 60.00 0.80 113.95 1.000 60.00 113.95 113.95 113.95 N2XH FE180 E90 Сu 25 5 85 3P 125A 2.51 სახანძრო წყლის ტუმბო
DBxF 380 1.50 0.80 2.85 1.000 1.50 2.85 2.85 2.85 N2XH FE180 E90 Сu 2.5 5 5 3P 32A 0.04 ელ.ფანჯრების მართვის ფარი

380 10.00 0.80 18.99 1.000 10.00 18.99 18.99 18.99 N2XH FE180 E90 Сu 6 5 75 3P 50A 1.54 ლიფტი 1
380 10.00 0.80 18.99 1.000 10.00 18.99 18.99 18.99 N2XH FE180 E90 Сu 6 5 125 3P 50A 2.57 ლიფტი 2

ჯამი 380 143.00 0.84 258.65 1.000 143.00 258.65 258.65 258.65 N2XH FE180 E90 Сu 240 4 30 3P 315A 0.22 სახანძრო ჯამ. დატვირთვა (გენერატორი)

სახანძრო ჯამური დატვირთვა

Pდ 143.00 კვტ

cosφ 0.84

Iდ-1 258.65 ა

Iდ-2 258.65 ა

Iდ-3 258.65 ა

KS 1.000

Pმ 143.00 კვტ

Iმ-1 258.65 ა

Iმ-2 258.65 ა

Iმ-3 258.65 ა

ATS 500a

N2XH FE180 E90 CU 4X240+1x120მმ2

კაბელ-არხში/l=5
N2XH FE180 E90 CU 4X240მმ2

ტრანშეა/გოფრირებული მილი/l=30
დიზელ-გენერატორიდან
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საიდან სად
ძაბვა სიმძლავრე/pდ სიმძლავრ. კოეფ. დენი/iდ ერთდროულობის კოეფ. სიმძლავრე/pმ დენი/iმ სადენი/cable

ავტომატი
ძაბვ.ვარდნა

მოხმარებლის დასახელება/user
ვ/v კვტ/kw cosφ ა/a ks კვტ/kw l1 l2 l3 ტიპი კვეთი/მმ2 წვერ.რაოდ. სიგრძე/მ ΔU%

db-3

აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 15 1P 50A 0.55 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი

აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 10 1P 50A 0.37 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
სველი წერტ. 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 25 2P 40A 0.92 სველი წერტილის სამონტაჟო კოლოფი

კომპუტერული 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 10 1P 40A 0.37 კომპუტერული ოთახი
დერეფანი 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 1 1P 40A 0.04 დერეფანი

ჯამი 380 30.00 0.92 49.54 0.750 22.50 37.16 37.16 37.16 N2XH cu 10 5 40 3P 63A 1.48 ფარის ჯამური დატვირთვა

db-3 ფარის სქემა
(1 სართულის 1 ნაწილის გამანაწილებელი ფარი)

ობიექტის მისამართი:

დირექტორი

მასშტაბიÈ

თანამდედობა

თარიღიÈ

ინჟინერი

დამკვეთი

ფურცელიÈ

საინჟინრო ნაწილი

ს/კ 405462627
მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
ელ.ფოსტა INFOJETEX2018@gmail.com

ელექტრომომარაგების პროექტი
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ST
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S
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SIG

N

ხელმოწერაგვარი

საპროექტო ობიექტი

არქიტექტორი

აღნიშვნები/legend

შ.პ.ს Ñ��T�X SoluTionsÑ

თბილისი 2023 წ ფორმატი a3

ი.ჯიშკარიანი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

გ.სარქისიან

დ.მაღრაძე

09.03.2023
17

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073

ინჟინერი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 30.00 კვტ

cosφ 0.92

Iდ-1 49.54 ა

Iდ-2 49.54 ა

Iდ-3 49.54 ა

KS 0.750

Pმ 22.50 კვტ

Iმ-1 37.16 ა

Iმ-2 37.16 ა

Iმ-3 37.16 ა

/�მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და
მონაცემები/supply line

designation and
characteristics

შემყვანი ავტომატის
მონაცემები/characteristics
of the main circuit breaker

გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის

აპარატები)/parameters and
characteristics of the

outgoing line (breakers)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
სადენის სიგრძე და გაყვანის

მეთოდი/cable type and cable
cross section mm2, cable

length and path

/�/�13(

N2XH CU 5X10მმ2

ATS-დან

პირობითი აღნიშვნა/symbol
ჯგუფის N/group n

დადგმული სიმძლ. (pდ/კვტ)/installed capacity (kw) 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00
სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosφ)/Power factor (cosφ) 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

დადგმული დენი (iდ/ა)/installed strength (a) 29.64 29.64 29.64 19.76 19.76 19.76
ერთდროულობის კოეფ.(ks)/ factor of simultaneity(ks) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
მოთხივნილი სიმძლ. (pმ/კვტ)/requested capacity (kw) 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00

მოთხოვნილი დენი (ა)/requested strength (a) 29.64 29.64 29.64 19.76 19.76 19.76
ძაბვა (ვ)/voltage (v) 220 220 220 220 220 220

ელ. მოხმარებელი/user

აუ
დი

ტო
რი

ის
 სა

მო
ნტ

აჟ
ო 

კო
ლო

ფი
(შე

მდ
ეგ

 დ
აქ

სე
ლდ

ებ
ა გ

ან
ათ

ებ
ა

3x
1.5

მმ2 ,რო
ზე

ტე
ბი

 3x
2.5

მმ2 )

აუ
დი

ტო
რი

ის
 სა

მო
ნტ

აჟ
ო 

კო
ლო

ფი
(შე

მდ
ეგ

 დ
აქ

სე
ლდ

ებ
ა გ

ან
ათ

ებ
ა

3x
1.5

მმ2 ,რო
ზე

ტე
ბი

 3x
2.5

მმ2 )

აუ
დი

ტო
რი

ის
 სა

მო
ნტ

აჟ
ო 

კო
ლო

ფი
(შე

მდ
ეგ

 დ
აქ

სე
ლდ

ებ
ა გ

ან
ათ

ებ
ა

3x
1.5

მმ2 ,რო
ზე

ტე
ბი

 3x
2.5

მმ2 )

სვ
ელ

ი წ
ერ

ტი
ლი

ს ს
ამ

ონ
ტა

ჟო
კო

ლო
ფი

კო
მპ

უტ
ერ

ულ
ი ო

თა
ხი

ს ს
ამ

ონ
ტა

ჟო
კო

ლო
ფი

 (შ
ემ

დე
გ დ

აქ
სე

ლდ
ებ

ა
გა

ნა
თე

ბა
 3x

1.5
მმ2 , რ

ოზ
ეტ

ებ
ი

3x
2.5

მმ2 )

დე
რე

ფნ
ის

 დ
ა კ

იბ
ის

 უჯ
რე

დი
ს

გა
ნა

თე
ბა

 3x
1.5

მმ2 , რ
ოზ

ეტ
ებ

ი
3x

2.5
მმ2

mcb 3P
63A c 10ka

კა
ბე

ლ-
არ

ხშ
ი

L=
5მ

/�
/�

1
3(

1
3(

N2
XH

 Cu
 3x

6მ
მ2

კა
ბე

ლ-
არ

ხშ
ი

L=
15

მ

/�
1
3(

N2
XH

 Cu
 3x

6მ
მ2

კა
ბე

ლ-
არ

ხშ
ი

L=
10

მ

სადენების შახტა/კაბელ-არხში/l=40

შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,Legrand,
schneider ან chint-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. კაბელების სიგრძეების არის მიახლოებითი და არ აქვს 100÷ სიზუსტე. კაბელების მონაკვეთებათ გადა�რა და ფაქტობრივი საგრძე
დაზუსტდეს ადგილზე.
3. სველი წერტილების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით უნდა დაყენდეს დიფერენციალური დაცვის ავტომატი, რომელიც დენის გაჟონვის
დაფიქსირების შემთხვევაში გათიშავს ძაბვას. დიფერენციალური ავტომატი იცავს ადამიანს დენის დარტყმისგან, რომელიც ადამიანის
სიცოცხლისთვის შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს. ყველა თანამედროვე სტანდარტი ითხოვს დიფერენციალური ავტომატის დაყენებას.
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საიდან სად
ძაბვა სიმძლავრე/pდ სიმძლავრ. კოეფ. დენი/iდ ერთდროულობის კოეფ. სიმძლავრე/pმ დენი/iმ სადენი/cable

ავტომატი
ძაბვ.ვარდნა

მოხმარებლის დასახელება/user
ვ/v კვტ/kw cosφ ა/a ks კვტ/kw l1 l2 l3 ტიპი კვეთი/მმ2 წვერ.რაოდ. სიგრძე/მ ΔU%

db-4

აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი

კომპუტერული 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 10 1P 40A 0.37 კომპუტერული ოთახი
ჯამი 380 16.00 0.92 26.42 0.800 12.80 21.14 21.14 21.14 N2XH cu 6 5 80 3P 50A 2.63 ფარის ჯამური დატვირთვა

db-4 ფარის სქემა
(1 სართულის 2 ნაწილის გამანაწილებელი ფარი)

ობიექტის მისამართი:

დირექტორი

მასშტაბიÈ

თანამდედობა

თარიღიÈ

ინჟინერი

დამკვეთი

ფურცელიÈ

საინჟინრო ნაწილი

ს/კ 405462627
მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
ელ.ფოსტა INFOJETEX2018@gmail.com

ელექტრომომარაგების პროექტი
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ხელმოწერაგვარი

საპროექტო ობიექტი

არქიტექტორი

აღნიშვნები/legend

შ.პ.ს Ñ��T�X SoluTionsÑ

თბილისი 2023 წ ფორმატი a3

ი.ჯიშკარიანი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

გ.სარქისიან

დ.მაღრაძე

09.03.2023
18

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073

ინჟინერი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 16.00 კვტ

cosφ 0.92

Iდ-1 26.42 ა

Iდ-2 26.42 ა

Iდ-3 26.42 ა

KS 0.800

Pმ 12.80 კვტ

Iმ-1 21.14 ა

Iმ-2 21.14 ა

Iმ-3 21.14 ა

/�მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და
მონაცემები/supply line

designation and
characteristics

შემყვანი ავტომატის
მონაცემები/characteristics
of the main circuit breaker

გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის

აპარატები)/parameters and
characteristics of the

outgoing line (breakers)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
სადენის სიგრძე და გაყვანის

მეთოდი/cable type and cable
cross section mm2, cable

length and path

/�/�13(

N2XH CU 5X6მმ2

ATS-დან

პირობითი აღნიშვნა/symbol
ჯგუფის N/group n

დადგმული სიმძლ. (pდ/კვტ)/installed capacity (kw) 6.00 6.00 4.00
სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosφ)/Power factor (cosφ) 0.92 0.92 0.92

დადგმული დენი (iდ/ა)/installed strength (a) 29.64 29.64 19.76
ერთდროულობის კოეფ.(ks)/ factor of simultaneity(ks) 1.000 1.000 1.000
მოთხივნილი სიმძლ. (pმ/კვტ)/requested capacity (kw) 6.00 6.00 4.00

მოთხოვნილი დენი (ა)/requested strength (a) 29.64 29.64 19.76
ძაბვა (ვ)/voltage (v) 220 220 220

ელ. მოხმარებელი/user
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სადენების შახტა/კაბელ-არხში/l=80

შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,Legrand,
schneider ან chint-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. კაბელების სიგრძეების არის მიახლოებითი და არ აქვს 100÷ სიზუსტე. კაბელების მონაკვეთებათ გადა�რა და ფაქტობრივი საგრძე
დაზუსტდეს ადგილზე.
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შ.პ.ს "a3"



საიდან სად
ძაბვა სიმძლავრე/pდ სიმძლავრ. კოეფ. დენი/iდ ერთდროულობის კოეფ. სიმძლავრე/pმ დენი/iმ სადენი/cable

ავტომატი
ძაბვ.ვარდნა

მოხმარებლის დასახელება/user
ვ/v კვტ/kw cosφ ა/a ks კვტ/kw l1 l2 l3 ტიპი კვეთი/მმ2 წვერ.რაოდ. სიგრძე/მ ΔU%

db-5

აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 15 1P 50A 0.55 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი

აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 10 1P 50A 0.37 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
სველი წერტ. 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 25 2P 40A 0.92 სველი წერტილის სამონტაჟო კოლოფი

კომპუტერული 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 10 1P 40A 0.37 კომპუტერული ოთახი
დერეფანი 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 1 1P 40A 0.04 დერეფანი

ჯამი 380 30.00 0.92 49.54 0.750 22.50 37.16 37.16 37.16 N2XH cu 10 5 50 3P 63A 1.85 ფარის ჯამური დატვირთვა

db-5 ფარის სქემა
(2 სართულის 1 ნაწილის გამანაწილებელი ფარი)

ობიექტის მისამართი:

დირექტორი

მასშტაბიÈ

თანამდედობა

თარიღიÈ

ინჟინერი

დამკვეთი

ფურცელიÈ

საინჟინრო ნაწილი

ს/კ 405462627
მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
ელ.ფოსტა INFOJETEX2018@gmail.com

ელექტრომომარაგების პროექტი

ME
P  

SY
ST

EM
S

DE
SIG

N

ხელმოწერაგვარი

საპროექტო ობიექტი

არქიტექტორი

აღნიშვნები/legend

შ.პ.ს Ñ��T�X SoluTionsÑ

თბილისი 2023 წ ფორმატი a3

ი.ჯიშკარიანი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

გ.სარქისიან

დ.მაღრაძე

09.03.2023
19

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073

ინჟინერი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 30.00 კვტ

cosφ 0.92

Iდ-1 49.54 ა

Iდ-2 49.54 ა

Iდ-3 49.54 ა

KS 0.750

Pმ 22.50 კვტ

Iმ-1 37.16 ა

Iმ-2 37.16 ა

Iმ-3 37.16 ა

/�მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და
მონაცემები/supply line

designation and
characteristics

შემყვანი ავტომატის
მონაცემები/characteristics
of the main circuit breaker

გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის

აპარატები)/parameters and
characteristics of the

outgoing line (breakers)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
სადენის სიგრძე და გაყვანის

მეთოდი/cable type and cable
cross section mm2, cable

length and path

/�/�13(

N2XH CU 5X10მმ2

ATS-დან

პირობითი აღნიშვნა/symbol
ჯგუფის N/group n

დადგმული სიმძლ. (pდ/კვტ)/installed capacity (kw) 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00
სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosφ)/Power factor (cosφ) 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

დადგმული დენი (iდ/ა)/installed strength (a) 29.64 29.64 29.64 19.76 19.76 19.76
ერთდროულობის კოეფ.(ks)/ factor of simultaneity(ks) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
მოთხივნილი სიმძლ. (pმ/კვტ)/requested capacity (kw) 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00

მოთხოვნილი დენი (ა)/requested strength (a) 29.64 29.64 29.64 19.76 19.76 19.76
ძაბვა (ვ)/voltage (v) 220 220 220 220 220 220

ელ. მოხმარებელი/user
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შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,Legrand,
schneider ან chint-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. კაბელების სიგრძეების არის მიახლოებითი და არ აქვს 100÷ სიზუსტე. კაბელების მონაკვეთებათ გადა�რა და ფაქტობრივი საგრძე
დაზუსტდეს ადგილზე.
3. სველი წერტილების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით უნდა დაყენდეს დიფერენციალური დაცვის ავტომატი, რომელიც დენის გაჟონვის
დაფიქსირების შემთხვევაში გათიშავს ძაბვას. დიფერენციალური ავტომატი იცავს ადამიანს დენის დარტყმისგან, რომელიც ადამიანის
სიცოცხლისთვის შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს. ყველა თანამედროვე სტანდარტი ითხოვს დიფერენციალური ავტომატის დაყენებას.

შ.პ.ს "a3"



საიდან სად
ძაბვა სიმძლავრე/pდ სიმძლავრ. კოეფ. დენი/iდ ერთდროულობის კოეფ. სიმძლავრე/pმ დენი/iმ სადენი/cable

ავტომატი
ძაბვ.ვარდნა

მოხმარებლის დასახელება/user
ვ/v კვტ/kw cosφ ა/a ks კვტ/kw l1 l2 l3 ტიპი კვეთი/მმ2 წვერ.რაოდ. სიგრძე/მ ΔU%

db-6

აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი

კომპუტერული 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 10 1P 40A 0.37 კომპუტერული ოთახი
საკონფერენციო 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 10 1P 40A 0.37 საკონფერენციო ოთახი

ჯამი 380 20.00 0.92 33.03 0.775 15.50 25.60 25.60 25.60 N2XH cu 6 5 90 3P 50A 3.70 ფარის ჯამური დატვირთვა

db-6 ფარის სქემა
(2 სართულის 2 ნაწილის გამანაწილებელი ფარი)

ობიექტის მისამართი:

დირექტორი

მასშტაბიÈ

თანამდედობა

თარიღიÈ

ინჟინერი

დამკვეთი

ფურცელიÈ

საინჟინრო ნაწილი

ს/კ 405462627
მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
ელ.ფოსტა INFOJETEX2018@gmail.com

ელექტრომომარაგების პროექტი
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ხელმოწერაგვარი

საპროექტო ობიექტი

არქიტექტორი

აღნიშვნები/legend

შ.პ.ს Ñ��T�X SoluTionsÑ

თბილისი 2023 წ ფორმატი a3

ი.ჯიშკარიანი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

გ.სარქისიან

დ.მაღრაძე

09.03.2023
20

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073

ინჟინერი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 20.00 კვტ

cosφ 0.92

Iდ-1 33.03 ა

Iდ-2 33.03 ა

Iდ-3 33.03 ა

KS 0.775

Pმ 15.50 კვტ

Iმ-1 25.60 ა

Iმ-2 25.60 ა

Iმ-3 25.60 ა

/�მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და
მონაცემები/supply line

designation and
characteristics

შემყვანი ავტომატის
მონაცემები/characteristics
of the main circuit breaker

გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის

აპარატები)/parameters and
characteristics of the

outgoing line (breakers)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
სადენის სიგრძე და გაყვანის

მეთოდი/cable type and cable
cross section mm2, cable

length and path

/�/�13(

N2XH CU 5X6მმ2

ATS-დან

პირობითი აღნიშვნა/symbol
ჯგუფის N/group n

დადგმული სიმძლ. (pდ/კვტ)/installed capacity (kw) 6.00 6.00 4.00 4.00
სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosφ)/Power factor (cosφ) 0.92 0.92 0.92 0.92

დადგმული დენი (iდ/ა)/installed strength (a) 29.64 29.64 19.76 19.76
ერთდროულობის კოეფ.(ks)/ factor of simultaneity(ks) 1.000 1.000 1.000 1.000
მოთხივნილი სიმძლ. (pმ/კვტ)/requested capacity (kw) 6.00 6.00 4.00 4.00

მოთხოვნილი დენი (ა)/requested strength (a) 29.64 29.64 19.76 19.76
ძაბვა (ვ)/voltage (v) 220 220 220 220

ელ. მოხმარებელი/user
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შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,Legrand,
schneider ან chint-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. კაბელების სიგრძეების არის მიახლოებითი და არ აქვს 100÷ სიზუსტე. კაბელების მონაკვეთებათ გადა�რა და ფაქტობრივი საგრძე
დაზუსტდეს ადგილზე.
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შ.პ.ს "a3"



საიდან სად
ძაბვა სიმძლავრე/pდ სიმძლავრ. კოეფ. დენი/iდ ერთდროულობის კოეფ. სიმძლავრე/pმ დენი/iმ სადენი/cable

ავტომატი
ძაბვ.ვარდნა

მოხმარებლის დასახელება/user
ვ/v კვტ/kw cosφ ა/a ks კვტ/kw l1 l2 l3 ტიპი კვეთი/მმ2 წვერ.რაოდ. სიგრძე/მ ΔU%

db-7

აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 15 1P 50A 0.55 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი

აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 10 1P 50A 0.37 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
სველი წერტ. 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 25 2P 40A 0.92 სველი წერტილის სამონტაჟო კოლოფი

კომპუტერული 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 10 1P 40A 0.37 კომპუტერული ოთახი
დერეფანი 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 1 1P 40A 0.04 დერეფანი

ჯამი 380 30.00 0.92 49.54 0.750 22.50 37.16 37.16 37.16 N2XH cu 10 5 60 3P 63A 2.22 ფარის ჯამური დატვირთვა

db-7 ფარის სქემა
(3 სართულის 1 ნაწილის გამანაწილებელი ფარი)

ობიექტის მისამართი:

დირექტორი

მასშტაბიÈ

თანამდედობა

თარიღიÈ

ინჟინერი

დამკვეთი

ფურცელიÈ

საინჟინრო ნაწილი

ს/კ 405462627
მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
ელ.ფოსტა INFOJETEX2018@gmail.com

ელექტრომომარაგების პროექტი
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ხელმოწერაგვარი

საპროექტო ობიექტი

არქიტექტორი

აღნიშვნები/legend

შ.პ.ს Ñ��T�X SoluTionsÑ

თბილისი 2023 წ ფორმატი a3

ი.ჯიშკარიანი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

გ.სარქისიან

დ.მაღრაძე

09.03.2023
21

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073

ინჟინერი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 30.00 კვტ

cosφ 0.92

Iდ-1 49.54 ა

Iდ-2 49.54 ა

Iდ-3 49.54 ა

KS 0.750

Pმ 22.50 კვტ

Iმ-1 37.16 ა

Iმ-2 37.16 ა

Iმ-3 37.16 ა

/�მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და
მონაცემები/supply line

designation and
characteristics

შემყვანი ავტომატის
მონაცემები/characteristics
of the main circuit breaker

გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის

აპარატები)/parameters and
characteristics of the

outgoing line (breakers)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
სადენის სიგრძე და გაყვანის

მეთოდი/cable type and cable
cross section mm2, cable

length and path

/�/�13(

N2XH CU 5X10მმ2

ATS-დან

პირობითი აღნიშვნა/symbol
ჯგუფის N/group n

დადგმული სიმძლ. (pდ/კვტ)/installed capacity (kw) 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00
სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosφ)/Power factor (cosφ) 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

დადგმული დენი (iდ/ა)/installed strength (a) 29.64 29.64 29.64 19.76 19.76 19.76
ერთდროულობის კოეფ.(ks)/ factor of simultaneity(ks) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
მოთხივნილი სიმძლ. (pმ/კვტ)/requested capacity (kw) 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00

მოთხოვნილი დენი (ა)/requested strength (a) 29.64 29.64 29.64 19.76 19.76 19.76
ძაბვა (ვ)/voltage (v) 220 220 220 220 220 220

ელ. მოხმარებელი/user
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შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,Legrand,
schneider ან chint-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. კაბელების სიგრძეების არის მიახლოებითი და არ აქვს 100÷ სიზუსტე. კაბელების მონაკვეთებათ გადა�რა და ფაქტობრივი საგრძე
დაზუსტდეს ადგილზე.
3. სველი წერტილების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით უნდა დაყენდეს დიფერენციალური დაცვის ავტომატი, რომელიც დენის გაჟონვის
დაფიქსირების შემთხვევაში გათიშავს ძაბვას. დიფერენციალური ავტომატი იცავს ადამიანს დენის დარტყმისგან, რომელიც ადამიანის
სიცოცხლისთვის შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს. ყველა თანამედროვე სტანდარტი ითხოვს დიფერენციალური ავტომატის დაყენებას.

შ.პ.ს "a3"



საიდან სად
ძაბვა სიმძლავრე/pდ სიმძლავრ. კოეფ. დენი/iდ ერთდროულობის კოეფ. სიმძლავრე/pმ დენი/iმ სადენი/cable

ავტომატი
ძაბვ.ვარდნა

მოხმარებლის დასახელება/user
ვ/v კვტ/kw cosφ ა/a ks კვტ/kw l1 l2 l3 ტიპი კვეთი/მმ2 წვერ.რაოდ. სიგრძე/მ ΔU%

db-8
აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი
აუდიტორია 220 6.00 0.92 29.64 1.000 6.00 29.64 N2XH cu 6 3 5 1P 50A 0.18 აუდიტორიის სამონტაჟო კოლოფი

კომპუტერული 220 4.00 0.92 19.76 1.000 4.00 19.76 N2XH cu 4 3 10 1P 40A 0.37 კომპუტერული ოთახი
ჯამი 380 16.00 0.92 26.42 0.800 12.80 21.14 21.14 21.14 N2XH cu 6 5 100 3P 50A 3.29 ფარის ჯამური დატვირთვა

db-8 ფარის სქემა
(3 სართულის 2 ნაწილის გამანაწილებელი ფარი)

ობიექტის მისამართი:

დირექტორი

მასშტაბიÈ

თანამდედობა

თარიღიÈ

ინჟინერი

დამკვეთი

ფურცელიÈ

საინჟინრო ნაწილი

ს/კ 405462627
მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
ელ.ფოსტა INFOJETEX2018@gmail.com

ელექტრომომარაგების პროექტი
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ხელმოწერაგვარი

საპროექტო ობიექტი

არქიტექტორი

აღნიშვნები/legend

შ.პ.ს Ñ��T�X SoluTionsÑ

თბილისი 2023 წ ფორმატი a3

ი.ჯიშკარიანი

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

გ.სარქისიან

დ.მაღრაძე

09.03.2023
22

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073

ინჟინერი

ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 16.00 კვტ

cosφ 0.92

Iდ-1 26.42 ა

Iდ-2 26.42 ა

Iდ-3 26.42 ა

KS 0.800

Pმ 12.80 კვტ

Iმ-1 21.14 ა

Iმ-2 21.14 ა

Iმ-3 21.14 ა

/�მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და
მონაცემები/supply line

designation and
characteristics

შემყვანი ავტომატის
მონაცემები/characteristics
of the main circuit breaker

გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის

აპარატები)/parameters and
characteristics of the

outgoing line (breakers)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
სადენის სიგრძე და გაყვანის

მეთოდი/cable type and cable
cross section mm2, cable

length and path

/�/�13(

N2XH CU 5X6მმ2

ATS-დან

პირობითი აღნიშვნა/symbol
ჯგუფის N/group n

დადგმული სიმძლ. (pდ/კვტ)/installed capacity (kw) 6.00 6.00 4.00
სიმძლავრის კოეფიციენტი (cosφ)/Power factor (cosφ) 0.92 0.92 0.92

დადგმული დენი (iდ/ა)/installed strength (a) 29.64 29.64 19.76
ერთდროულობის კოეფ.(ks)/ factor of simultaneity(ks) 1.000 1.000 1.000
მოთხივნილი სიმძლ. (pმ/კვტ)/requested capacity (kw) 6.00 6.00 4.00

მოთხოვნილი დენი (ა)/requested strength (a) 29.64 29.64 19.76
ძაბვა (ვ)/voltage (v) 220 220 220

ელ. მოხმარებელი/user
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შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,Legrand,
schneider ან chint-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. კაბელების სიგრძეების არის მიახლოებითი და არ აქვს 100÷ სიზუსტე. კაბელების მონაკვეთებათ გადა�რა და ფაქტობრივი საგრძე
დაზუსტდეს ადგილზე.
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შ.პ.ს "a3"
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dbxv.s ფარის სქემა
(სახურავის სახანძრო ვენტელაციის ფარი)
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მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073
ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 46.00 კვტ

cosφ 0.88

Iდ-1 79.42 ა

Iდ-2 79.42 ა

Iდ-3 79.42 ა
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Pმ 46.00 კვტ

Iმ-1 79.42 ა

Iმ-2 79.42 ა

Iმ-3 79.42 ა
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შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,
 "-a)d,
sc#) id - ან c#i)/-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. შენობაში კვამლის დაფიქსირების შემთხვევაში ავტომატურად უნდა �აირთოს სახანძრო ვენტელატორები. ამისთვის არის გამოყენებული
iom-მოდული (რელე), რომელიც იმართება სახანძრო პანელიდან. შენობაში კვამლის დაფიქსირების შემთხვევაში სახანძრო პანელი აძლევს
ბრძანებას სახანძრო ვენტელაციის ფარში განლაგებულ I�M-მოდულს (რელეს), რომელიც გადასცემს კონტაქტორის 220ვ მართვის კო�ას
�ართოს ვენტელატორი.
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გამავალი ხაზის პარამეტრები და
მონაცემები (დაცვის აპარატები)

სადენის ტიპი და კვეთი მმ2,
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dbxv.p ფარის სქემა
(პარკინგის სახანძრო ვენტელაციის ფარი)

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073
ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 15.50 კვტ

cosφ 0.88

Iდ-1 26.76 ა

Iდ-2 26.76 ა

Iდ-3 26.76 ა
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შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,
 "-a)d,
sc#) id - ან c#i)/-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. შენობაში კვამლის დაფიქსირების შემთხვევაში ავტომატურად უნდა �აირთოს სახანძრო ვენტელატორები. ამისთვის არის გამოყენებული
iom-მოდული (რელე), რომელიც იმართება სახანძრო პანელიდან. შენობაში კვამლის დაფიქსირების შემთხვევაში სახანძრო პანელი აძლევს
ბრძანებას სახანძრო ვენტელაციის ფარში განლაგებულ I�M-მოდულს (რელეს), რომელიც გადასცემს კონტაქტორის 220ვ მართვის კო�ას
�ართოს ვენტელატორი.
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მის: ქ.თბილისი, ლვოვის ქუჩა N66
ტელ: (+032) 2 83 - 13 - 13
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dbxF ფარის სქემა
(თვითგაღებადი ელ.ფანჯრების მართვის ფარი)

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი,
ი .ჭავჭავაძის გამზირი #82

ს/კ: 01.14.10.001.073
ფარის ჯამური დატვირთვა

Pდ 1.50 კვტ

cosφ 0.88

Iდ-1 2.59 ა

Iდ-2 2.59 ა

Iდ-3 2.59 ა

KS 1.000

Pმ 1.50 კვტ

Iმ-1 2.59 ა

Iმ-2 2.59 ა

Iმ-3 2.59 ა

შენიშვნაÈ
1. რეკომენდაციაÈ  შესაძლოა ელ.ამომრთველების, დიფერენციალური დაცვის ამომრთველების და ფარის სხვა ელემენტების A��,
 "-a)d,
sc#) id - ან c#i)/-ის პროდუქციის გამოყენება.
2. სართულზე კვამლის დაფიქსირების შემთხვევაში ელექტრონულად უნდა გაიღოს სართულზე განლაგებული ელ.ფანჯარა. ამისთვის არის
გამოყენებული თვითგაღებადი ელ.ფანჯრები, რომელიც იმართება -1 სართულის ტექნიკურ ოთახში განლაგებილ ფარით (იხილეთ dbxF
ფარის სქემა). სართულზე კვამლის დაფიქსირების შემთხვევაში სახანძრო პანელი აძლევს ბრძანებას dbxF-ში განლაგებულ I��-მოდულს
(რელეს), რომელიც გადასცემს კონტაქტორის 220ვ მართვის კო�ას �ართოს ელ.ფანჯარა იმ სართულზე რომელზეც დაფიქსირდა კვამლი.
ფანჯრების განლაგების ადგილი ახილეთ სახანძრო ვენტელაციის პროექტში.
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