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შენობა-ნაგებობის  უსაფრთხოების  წესებთან  შესაბამისობის ანალიზი  

 

 
 

 

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულობები და აღწერეთ თითოეული   გამოყენება 

სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (-3.00 და +3.50 ნიშნულებზე) 

საქმიანი ჯგუფი სქ (0.00 და +3.50  ნიშნულებზე) 

დაწესებულებითი ჯგუფი დწ-1 (რეაბილიტაციის კაბინეტები 0.00 ნიშნულზე)    

თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 (სასადილო +3.50 ნიშნულზე) 

 

კონსტრუქციის ტიპი:  

განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:  I-B 

 

 

 

ფართობის 

შეზღუდვები ცხრილი 

503 -ის მიხედვით დაკავებულობები დასაშვები ფართობი 

(სართულზე კვ.მ) 

შემოთავაზებული 

ფართობი  (სართულზეკვ.მ)  

სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 4460 321.51 

საქმიანი ჯგუფი სქ შეუზღუდავი 161.21 

დაწესებულებითი ჯგუფი დწ-1 5110 164.56 

თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 შეუზღუდავი 94.00 

შემოთავაზებული ფართობების ჯამი  = 741.28 

სართულების რაოდენობა   = 3 სართული 

 
 

სიმაღლის შეზღუდვები 

ცხრილი 503 -ის მიხედვით 

დაკავებულობები დასაშვები 

სართულიანობა 

შემოთავაზებული 

სართულიანობა 

სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 11 სართული 2 სართული 

საქმიანი ჯგუფი სქ 11 სართული 2 სართული 

დაწესებულებითი ჯგუფი დწ-1 9 სართული 1 სართული 

თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 11 სართული 1 სართული 

 დასაშვები სიმაღლე შემოთავაზებული 

სიმაღლე 

შენობის სიმაღლე = 48.8 მ 9.30 მ 

მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა   

= 

2 სართული 

გამოყენებული წესები     
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გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები   

ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით 

 

 
 

გარე 

კედელი 

ხანძარსაწ

ინ 

ააღმდეგო 

მანძილი 

(მეტრი) 

ცეცხლმედეგობის 

ხარისხი (საათი) 

კედლის ღიოებების ფართობი (კედლის %) 

მოთხოვნი 

ლი 
გათვალისწ 

ინებული 
დასაშვები გათვალისწინებული 

დაცულ

ი 
დაუცველი 

საშხეფებით 

დაუცველ ი დაცული დაუცველი 

საშხეფებით 

დაუცვე 

ლი 

1-6 

(ღერძებში) 

4.85 1 1 75% 75% 25%   10% 

ა-დ 

(ღერძებში) 

>9 0 0 აუცილელ

ებელი არ 

არის 

აუცილელებელ

ი არ არის 

შეუზღუდავია   არ 

იზღუდებ

ა 

6-1  (ღერძებში) >9 0 0 აუცილელ

ებელი არ 

არის 

აუცილელებელ

ი არ არის 

შეუზღუდავია   არ 

იზღუდებ

ა 

დ-ა 

(ღერძებში) 

6,88 1 1 შეუზღუდ

ავია 

შეუზღუდავია 45%   15% 

 

 

 

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები 

დაკავებულობები/ 

სივრცეები/გასასვ 

ლელი 

საშუალებები 

ავტოსაშხე 

ფი 

სისტემა 

ალტერნატიული 

ავტომატური 

ცეცხლსაქრობი 

სისტემები 

სახანძრო 

განგაშისა, 

კვამლაღმომ 

ჩენი და 

ცეცხლაღმო 

მჩენი 

სისტემები 

სახანძრო 

მილდგარებ 

ის 

სისტემები 

კვამლის 

საკონტროლო 

სისტემები 

ხელის 

ცეცხლმაქრე 

ბი 

საავარი

ო 

განგაშის 

სისტემებ

ი 

სასაწყობო ჯგუფი 

სწ-1 
- - კი - - კი - 

საქმიანი ჯგუფი სქ - - კი - - კი - 

დაწესებულებითი 

ჯგუფი დწ-1 
კი - კი - - - - 

თავშეყრის ჯგუფი 

თვ-2 
კი  კი - - კი - 

კიბის უჯრედი - - 
 

- 

 

 

 

- 
 - - 

 

 

კი ლიფტები 
- - - - 

კი (დაწნევის 

სისტემა) 

- - 

დერეფანი 
კი - - - 

- კი - 

 

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ 

გამოსაყენებელი მისაერთებლები 

 

კი 
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თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება 

სართულები დაკავებულ

ობა და 

დაკავებულ

ობის 

დატვირთვი

ს ჯამური 

მაჩვენებელ

ი 

მოთხოვნილი 

გასასვლელებ 

ის/გასასვლე 

ლთან 

მისადგომის 

რაოდენობა 

გათვალისწინებ 

ული 

გასასვლელების/ 

გასასვლელთან 

მისადგომის 

რაოდენობა და 

ტიპი 

გასასვლელი საშუალებების  სიგანე (მეტრი) 

გზა-კიბეები დერაფანი გასასვლელის გზა- 

კარი 

მოთხო 

ვნილი 
გათვალ 

ისწინებ 

ული 

მოთხო 

ვნილი 
გათვალ 

ისწინებ 

ული 

მოთხოვ 

ნილი 
გათვალისწი 

ნებული 

-1 სართული სწ-1 2 (გასასვლელი 

კიბე/1 

გასასვლელთან 

მისადგომი 

დერეფანი) 

2 (გასასვლელი 

კიბე/1 

გასასვლელთან 

მისადგომი 

დერეფანი) 

1.10 1.20 2.00 2.60 0.90 
 

 

1.10 

პირველი 

სართული 

სქ და დწ-1  

 

2 (შენობიდან 

გასასვლელი) 

2 (შენობიდან 

გასასვლელი) 

- - 2.00 2.60 0.90 

 

1.50 

მეორე 

სართული 

სქ, დწ-1 და  

სწ-1 

2 (გასასვლელი 

კიბე/1 

გასასვლელთან 

მისადგომი 

დერეფანი) 

2 (გასასვლელი 

კიბე/1 

გასასვლელთან 

მისადგომი 

დერეფანი) 

1.10 1.20 2.00 2.60 0.90 
 

 

1.10 

განიავებისადმი მოთხოვნები 

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი 

საშუალებები 

ბუნებრივი განიავება ხელოვნური განიავება 

სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 კი კი 

საქმიანი ჯგუფი სქ კი არა 

დაწესებულებითი ჯგუფი დწ-1 კი არა 

თავშეყრის ჯგუფი თვ-2 კი არა 

კიბის უჯრედი კი - 

ლიფტები - კი 

დერეფანი კი არა 

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა   

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაკავებულობა 

და 

დაკავებულობის 

ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი) 

 
უნიტაზი 

ტუალეტის 

ხელსაბანები 

 
აბაზანა/შხაპი 

სასმელი წყლის 

ფანტანი 
სამომსახურეო 

ნიჟარა 
სამზარეულოს 

ნიჟარა 



4  

 

სართულები დატვირთვის 

ჯამური 

მაჩვენებელი 

მო
თ
ხო

ვნი
ლ
ი
 

გათ
ვალ

ი
ს

 

წი
ნებუ

ლ
ი
 

მო
თ
ხო

ვნი
ლ
ი
 

გათ
ვალ

ი
ს

 

წი
ნებუ

ლ
ი
 

მო
თ
ხო

ვნი
ლ
ი
 

გათ
ვალ

ი
ს

 

წი
ნებუ

ლ
ი
 

მო
თ
ხო

ვნი
ლ
ი
 

გათ
ვალ

ი
ს 

წი
ნებუ

ლ
ი
 

მო
თ
ხო

ვნი
ლ
ი
 

გათ
ვალ

ი
ს

 

წი
ნებუ

ლ
ი
 

მო
თ
ხო

ვნი
ლ
ი
 

გათ
ვალ

ი
ს

 

წი
ნებუ

ლ
ი
 

-1 

სართული 

სასაწყობო 

ჯგუფი სწ-1 

დ.დ 8 

 

1 ცალი 

100-ზე 
2 1 ცალი 

100-ზე 
2 - - 1 ცალი  

100-ზე  
1 1 1 - - 

 

 

პირველი 

სართული 

საქმიანი ჯგუფი 

სქ 

დ.დ 8 

 

1 ცალი 

25-ზე 
3 1 ცალი 

40-ზე 
3 - - 1 ცალი  

100-ზე  
3 1 1 - - 

დაწესებულებით

ი ჯგუფი დწ-2 

დ.დ 14 

 

1 ცალი 

25-ზე 
4 1 ცალი 

35-ზე 
4 - - 1 ცალი  

100-ზე  
3 1 1 - - 

მეორე 

სართული 

საქმიანი ჯგუფი 

სქ 

დ.დ 13 

 

1 ცალი 

25-ზე 
3 1 ცალი 

40-ზე 
3 - - 1 ცალი  

100-ზე  
3 1 1 - - 

სასაწყობო 

ჯგუფი სწ-1 

დ.დ 2 

 

1 ცალი 

100-ზე 
1 1 ცალი 

100-ზე 
1 - - 1 ცალი  

100-ზე  
1 1 1 - - 

თავშეყრის 

ჯგუფი თვ-2 

დ.დ. 57 

1 ცალი 

75-თვის 
1 1 ცალი 

200-

თვის 

1 - - 1 ცალი 

500-

თვის 

1 1 1 - - 
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